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摘#要! 为了探索蓄能型空气源热泵热水机组的原理及应用的可行性!研制了实验样机!并通过实验测试对

机组在各种模式下的运行性能进行研究>结果表明"机组在蓄热#蓄热蓄冷#单供热水以及供热水同时供冷水

模式下均能实现高效运行!尤其是在蓄热蓄冷和供热水同时供冷水模式下机组运行平均能效比更高$在蓄能

运行时!蓄冷罐和蓄热罐内水温分布比较均匀!有利于提高机组的蓄能能力>增加蓄冷罐的体积以及降低压

缩器启动控制点的位置!有助于改善机组的节能效果和提高机组运行的可靠性>

关键词! 蓄能$空气源热泵热水机组$能效比$实验
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##将热泵技术应用到热水供应方面的研究较

早"国内外学者也已经做了大量的工作>但从国内

外相关研究现状来看"研究的内容主要集中在机

组的动态特性'$ I"(

"不同换热器形式'! I?(

"蓄热装

置的设计和蓄热特性'D(以及高温制冷工质特

性'H(等方面>此外"常规的空气源热泵机组相关

产品大致有 & 种形式%一种是单纯以供应热水为

目的的空气源热泵热水机组'G(

#另一种是以空调

运行为主的带热水供应的空气源热泵空调机

组'F I$%(

>前一种形式在夏季供应热水时"蒸发器

不断向环境释放冷量"造成冷量大量浪费#冬季供

应热水时"又存在供热量不足和室外换热器结霜

问题>而后一种形式是以空调运行为主"在夏季运

行时利用空调冷凝热来供应热水"但是"在空调停

止运行或在冬季)过渡季节不使用空调时"热水的



供应只能靠辅助电加热作为主要热源>

为此"本文提出一种新的蓄能型空气源热泵

热水机组形式'$$(

"以热水制备为主"夏季回收冷

量用于空调"并通过夜间蓄能"实现电力的削峰填

谷"特别适合热水供应量大且需要供冷的场合>本

文通过实验测试"探究蓄能型空气源热泵热水机

组在各种模式下运行性能>

$#蓄能型空气源热泵热水机组的提

出及样机试制

9:9;蓄能型空气源热泵热水机组系统原理

本文提出的蓄能型空气源热泵热水机组"能

够通过蓄能达到移峰填谷"并提供系统除霜的外

部热源"改善系统的运行条件"保证了系统全年高

效节能运行"而且还能在夏季和过渡季提供免费

供冷"很好解决了目前空气源热泵热水供应形式

的运行弊端>

如图 $ 所示"蓄能型空气源热泵热水机组全

年可在夜间蓄热模式)单供热水模式)蓄热蓄冷模

式)供热水同时供冷水模式等多种运行模式下运

行>夜间蓄热模式运行流程%$
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$"热水通过热水循环泵 $! 经板式冷凝

器循环加热#单供热水模式是在蓄热模式运行后"

开启阀门 $% 和 $$"冷水从蓄热罐底部进入"热水

从蓄热罐上部流出>当热水温度下降至不能满足

于继续供应的温度时"机组切换到蓄热模式"直到

热水温度达到供应要求#蓄热蓄冷模式运行流程%
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$"热水通过热

水循环泵 $! 经板式冷凝器循环加热"冷水通过冷

水循环泵 $G 经板式蒸发器循环降温#供热水同时

供冷水模式是在蓄热蓄冷模式运行后"通过蓄热

罐供应热水"通过蓄冷罐供应制冷需要的冷冻水>

当热水温度下降至不能满足继续供应的温度时"

机组切换到蓄热蓄冷模式"直到热水温度达到供

应要求"再继续供应冷热水>
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$&压缩机#&&四通换向阀#"&板式冷凝器#!)?&热力膨胀阀# D)G)$?)$H&电磁阀#H&风冷翅片管蒸发器#F&气液分离器#$%)&$&截

止阀#$$)$")$F)&!&调节阀#$&&蓄热罐#$!&热水循环泵#$D&板式蒸发器#$G&冷水循环泵#&%&蓄冷罐#&&&冷水供水泵#&"&风机

盘管#&?&热水罐内热电偶#&D&冷水罐内热电偶>

图 9;蓄能型空气源热泵热水机组系统原理以及实验测点分布

9:<;实验样机的试制

如图 & 所示"试制的蓄能型空气源热泵热水

机组样机"额定制热量为 $? ]_>其中"涡旋压缩

机额定输入功率 !;!" ]_"排气量 $!;" E

"

P̂>板

式冷凝器传热面积 $;D E

&

"板式蒸发器传热面积

$;& E

&

"翅片蒸发器外表面传热面积 &?;F E

&

"传

热管每排 &! 根"" 排>蓄热罐和蓄冷罐容积均为

!DH;! -"直径 D%% EE"高度 $;D E>

蓄能式热泵热水机组样机测试实验是在某空

调公司柜机测试中心进行的"该公司柜机检测中

心被国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认定

为委托装置"可实现流量)温度)压力)湿度等参数

的测量和复杂的X-5逻辑控制>各项试验条件均

能够满足蓄能式热泵热水机组样机测试实验的要

求>具体的测点分布可参照图 $"其中" !为温度"

采用热电偶测试# "为压力"采用压力变送器测

试# #为流量"采用流量计测试>

图 <;试验样机照片

&#实验结果分析

在实验过程中"机组在 ! 种模式运行"由于热

水温度是不断变化的"在 $ 个运行周期内系统的

各个性能参数也是时刻变化的"机组的能效比$
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!4BORJSOQQA<AOB<SR@=A9$是 $ 个运行周期内的平均

值>蓄热模式的运行周期是蓄热罐内的热水平均

温度加热至 ?% `时"机组运行的时间#蓄热蓄冷

模式的运行周期是蓄冷罐内的冷水从初始温度降

至 ! `时"机组运行的时间#供热水模式以及供热

水同时供冷水模式的运行周期是出水温度为

?% `的热水以一定的流量向用户供水"当温度降

至 !% `"停止供热水"并开启机组进行加热直到

板式换热器出水温度达到 ?? `时"总共消耗的

时间>

<:9;蓄热模式运行特性分析

图 "!@$)"!U$分别给出了在室外干球温度

&% `"湿球温度 $? `"且热水循环流量为

&;&? E

"

P̂的条件下"机组蓄热模式运行"蓄热罐

内沿高度方向上各层水温)机组制热功率)机组总

耗功率以及机组$

44

随时间的变化情况>

由图 "!@$蓄热罐内水温分布可知"在蓄热过

程中的任一时刻"位于循环热水进水口 !高度

$ %%? EE$处的水层温度较高"并向两侧逐渐递

减#位于蓄热罐循环热水出水口!高度 $&? EE$

以下部分形成+死区,"+死区,内水温偏低"与上

层的水温形成一定的温度梯度>除去+死区,部

分"在整个蓄热过程中"蓄热罐内各层水温度相差

不大"温度层间最大温差不超过 & `"水温分布较

为均匀"即使位于蓄热罐内热水进水口以上的部

分也没有出现较为明显的水温分层现象>这种比

较均匀的水温分布"有利于提高机组的蓄热能力>

这是由于在一定的蓄热罐体积和最高循环热水进

水温度的条件下"蓄热罐内的热水温度分布越均

匀"蓄热罐的蓄热量越大>此外"由于+死区,温度

较低"不利于充分利用蓄热罐的蓄热体积"因此"

在蓄热罐设计中应尽量避免>

从图 "!U$中显示的结果可看出"机组制热功

率随蓄热时间的增加而逐渐下降"在整个蓄热过

程中"机组制热功率下降了 $$;$$a>相对于机组

制热功率的变化"机组总耗功率的增加却相对较

大"在整个蓄热过程中"机组总耗功率上升近

!D;$a>制热功率的下降和机组耗功的增加"致使

机组 $

44

随着蓄热罐内水温的上升而迅速下降"

由蓄热刚开始时的 ?;!? 下降到终了时的 &;DG>

这是由于在蓄热初始阶段"罐内水温偏低"机组运

行在比较好的工况环境下"冷凝压力和排气温度

都相对较低"机组的制热能力相对较高"消耗功率

相对较低" $

44

也就相对高#在蓄热的后期"蓄热

罐内水温较高"造成冷凝压力偏高"致使压缩机的

功耗迅速增加" $

44

迅速下降>尽管如此"在整个

蓄热过程中"机组的平均$

44
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图 =;蓄热模式下蓄热罐内水温及机组运行参数

<:<;蓄热蓄冷模式运行特性分析

图 ! 给出了室外干球温度 &? `"湿球温度

&% `"且冷冻水和热水循环流量分别 $;FD E

"

P̂

和 &;&? E

"

P̂的条件下"蓄冷蓄热模式下蓄冷罐

内水温分布"机组的制冷功率)制热功率)总耗功

以及$

44

随时间的变化情况>

从图 !!@$中可以看出"由于机组制取的冷水

从蓄冷罐底部进入"致使蓄冷罐下层的水温下降

较为迅速"上层水温延时下降"并逐渐在蓄冷罐内

形成斜温层>但是"由于冷冻水循环流量对于蓄冷

罐内温度层的扰动较大"以及板式蒸发器进出水

温差的限制"致使斜温层相对较短"温差也并不

大"最高层与最低层温差仅有 &;? `左右>与蓄热

罐类似"蓄冷罐内较均匀的水温分布"有利于提高

机组的蓄冷能力>

由图 !!U$可知"机组在蓄热蓄冷模式下运行

的时段为 % b"$;? EAB"机组运行到 "$;? EAB 时"

由于板式蒸发器出水温度超过预设定值 & `"蓄

冷结束"但由于蓄热温度未超过设定值"此时关闭

板式蒸发器"开启风冷翅片管蒸发器"机组处于蓄

热模式运行>在蓄热蓄冷阶段"随着蓄热罐内水温

不断升高)蓄冷罐内水温不断降低"机组制热功率

下降)耗功率上升" $

44

由 $%;?H 下降到 D;$&>当

*"H*
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切换至蓄热模式时"由于室外温度相对较高"翅片

管蒸发器开启后"机组制热功率在短时间内迅速

升高"并出现明显拐点>同时"由于此时的制冷功

率没有被回收"故这时的 $

44

相对低些>根据实测

数据"在蓄热蓄冷模式下"机组平均 $

44

可达

H;&!#整个运行期间"机组平均 $

44

为 ?;%&"蓄热

时间长达 H&;? EAB"而蓄冷时间仅有 "$;? EAB>因

此"要想充分回收蒸发冷量"进一步提高机组运行

的经济性"至少应将蓄冷罐体积再扩大 $ 倍以上>
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图 >;蓄热蓄冷模式下蓄冷罐内水温及机组运行参数

<:=;单供热水模式运行特性

图 ?!@$)? ! U$分别给出了室外干球温度

&% `" 湿 球 温 度 $? `" 热 水 出 水 流 量 为

%;& E

"

P̂"机组在供热水模式运行时"压缩机启动

控制点温度)蓄热罐内热水平均温度)热水供水温

度)机组制热功率)供热功率)耗功率和机组$

44

随

时间的变化规律>

图 ?!@$中所示的压缩机启动温度控制点是

为了保证机组具有 !? `以上出水温度而设置的"

在本实验中"该控制点设在离蓄热罐底部距离为

H%% EE的位置"当该点温度低于 !% `时"启动机

组加热热水>从图中可以看出"在前 !? EAB 运行

时间内"压缩机启动温度控制点温度始终维持在

?$;F `"但在 !? EAB至 ?& EAB时间段内"该点温

度由 ?$;F `骤减到 "F;D `>此时"需要启动压缩

机对蓄热罐内的热水进行加热>在压缩机启动后"

蓄热罐内热水温度层受流入冷水的影响而被破

坏"热水温度逐渐趋向均匀"最终使机组供水温度

低于 !? `"无法满足用户要求"热水供应中断>在

热水供应停止以后"罐内热水温度迅速被加热"在

停水 $? EAB后"供水温度重新升至 !? `"则继续

向用户供应热水"此后"蓄热罐内热水平均温度和

供水温度不断上升"直至热水进水温度达到 ?? `

时"完成 $ 个热水供应周期>由于热水供应流量对

持续供热水影响较大"为避免供水中断"可适当降

低压缩器启动控制点的位置>

由图 ?!U$可知"从供水开始到供水中断前

$ EAB"由于供水温度基本维持在 ?% `"故机组供

热功率较稳定>压缩机启动时"由于板式换热器进

水温度较低"则机组制热功率和 $

44

较高>但是"

随着机组运行时间的延长"蓄热罐内的热水逐渐

趋向均匀"板式换热器进水温度升高"机组的$

44

自然也随之下降>在供热水中断后"由于无冷水进

入蓄热罐"板式换热器进水温度上升"机组的制热

功率和$

44

都随之下降>恢复供热水后"由于板式

换热器的进水温度下降"机组的制热功率和$

44

有

所上升"此后又开始下降>这是由于供热水流量
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图 ?;单供热水模式下压缩机启动控制温度"供水温度"

蓄热罐平均水温及机组运行参数
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相对循环热水流量较小"冷水补水量对于机组制

热功率和$

44

的提升有限>在 $ 个供水周期内"机

组的平均$

44

为 ";&?>

<:>;供热水同时供冷水模式运行特性

图 D!@$和图 D!U$分别给出了室外工况为干

球温度 &? `)湿球温度 &% `条件下"热水出水流

量为 %;& E

"

P̂"冷水出水流量为 $;%" E

"

P̂"机组

在供热水同时供冷水模式下运行时"机组主要运

行参数随时间的变化规律>
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图 @;供热水同时供冷水模式下机组运行参数

##从图 D!@$)D!U$显示的结果可知"在冷热水

同时供应时"压缩机启动前"蓄热罐内平均水温逐

渐下降"蓄冷罐内平均温度逐渐上升>此时"冷水

供水温度逐渐由最初的 !;? `上升到 $!;! `"此

时"供冷量由 D;!? ]_逐渐降低到 ";G& ]_>当机

组运行到 ?" EAB时"压缩机启动控制点温度低于

!% `"压缩机启动"开启板式蒸发器进行蓄冷"机

组供冷量也随之上升>在压缩机启动后 G EAB 至

&% EAB之间"由于供热水温度低于 !? `"热水供

应中断>此时"蓄热罐内水温逐渐上升"致使蓄冷

罐供冷功率随之下降>当热水供应恢复后"板式冷

凝器进水温度降低"蓄冷罐供冷功率随之上升>当

机组运行至 $&$ EAB"板式冷凝器出水温度达到

?? `"完成 $ 个供水运行周期>相对单供热水模

式"机组能效比有大幅度升高"尤其压缩机刚启动

时"$

44

可以达到 H"在 $ 个供水周期内"机组平均

$

44

为 !;?&>

"#结#论

$$ 在蓄热模式和蓄热蓄冷模式下"蓄能型空气

源热泵热水机组均具有较高的运行能效比"尤其是

在蓄热蓄冷模式下"其平均能效比$

44

可达 H;&!>为

了进一步节能"可适当增大蓄冷罐的体积>

&$ 在蓄热运行时"除+死区,外"蓄热罐内各

层水温度相对比较均匀"这对于蓄热是十分有利#

蓄冷运行时"蓄冷罐内斜温层出现在蓄冷罐上部"

但斜温层厚度并不大"其余各层水温也相对均匀>

"$ 在单供热水模式和供热水同时供冷水模

式下"机组运行平均 $

44

分别为 ";&? 和 !;?&"热

水供应流量对持续供热水影响较大"为了避免供

水中断"可适当降低压缩器启动控制点的位置"或

者减少蓄热罐热水扰动>
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